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 – Åpne meny
 – Tilbake til hovedmenyen

 – Bekrefte valg/endring
 – Lagre innstillingsverdier

 – Ett nivå tilbake
 – Avbryt inntasting

 – Navigere i menystrukturen
 – Redusere eller øke innstillingsverdi
 – Gå til bestemte tall/bokstaver

 – Åpne hjelp
 – Åpne veiviser for tidsprogram

 – Slå på displayet*
 – Slå av displayet*

Betjeningselementet er plassert på oversiden av regulatoren.

Batterienes ladenivå*

Signalstyrke*

Tastelås aktiv*

Tidsstyrt varme aktiv

Vedlikehold overskr.

Feil i varmeanlegget

Kontakt installatør

Stillemodus aktiv*

Mest energieff ektiv varmemodus aktiv*

*Ikke alle funksjonene er tilgjengelige for alle systemkombinasjonene

Kort veiledning



Endre romtemperaturen i et begrenset tidsrom
Romtemperaturen økes eller senkes i opptil 12 timer, for eksempel på 
grunn av et selskap.

 ► 1 ×  → Ønsket temperatur  → 
 ► Tidsrom  → 

Slå av oppvarmingen
Oppvarming er ikke nødvendig, varmtvannsproduksjonen og frostbeskyttel-
sen er fortsatt aktiv, for eksempel om sommeren.

 ► 2 ×  → REGULERING  → Sone 1  →  
→ Varme  →  → Modus: xxx  → Av  → 

Slå på oppvarmingen
Oppvarmingen slås på, for eksempel om vinteren.

 ► 2 ×  → REGULERING  → Sone 1  →  
→ Varme  →  → Modus: Av  
→ Modus: Manuell / Tidsstyrt  → 

Varme opp vann én gang
Varm opp varmtvann én gang utenfor det innstilte tidsrommet for varmt-
vannsproduksjon eller når varmtvannsproduksjonen er deaktivert.

 ► 2 ×  → REGULERING  → Varmtvann raskt  →  → 

Stille inn fravær
Oppvarming og varmtvannsproduksjon er ikke nødvendig, frostbeskyttel-
sen er fortsatt aktiv, for eksempel i forbindelse med ferie.

 ► 2 ×  → Fravær  → Alle  → 

Valg av funksjoner som brukes ofte
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